PARCS EOLIENS DE L'ENCLAVE

PLAN DU RESEAU HTA

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

LAGNICOURT-MARCEL
MORCHIES

Nom de la commune : BEAUMETZ LES CAMBRAI Code INSEE :

62124
62484
62591

Département : Pas de Calais

(62)

Nature des travaux : Pose d'un cable souterrain HTA 20 KV, d'une liaison équipotentielle ainsi qu'une liaison interne de
télécommunication en fibre optique entre les éoliennes et les postes de livraison.

Lieu-dit :
CONSISTANCE DES TRAVAUX
Tension Type d'Ouvrage Construction
Souterrain 5.916 km
HTA Aérien
Torsade

Adresse pour les observations : energieTEAM - Parc environnemental Bresle maritime - 1, rue des énergies nouvelles - 80460 OUST-MAREST

Coordonnées de l'interlocuteur : Ludovic LEBLANC - Tél : 02 41 61 61 12 - Port. : 06 19 36 55 29 - Fax : 03 22 60 52 95 - ludovic.leblanc@energieteam.fr
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LEGENDE

== |_ONngueur tranchée cable HTA
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== | Ongueur électrique (en tranchée + remontée)
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Synoptique général HTA
Parc éolien de I'Enclave 2

POESTE DE LIVRAISON 2

Local HTA

Local Tech

Long E= 116 m

Sec =95 mm? Sec = 150 mm? Sec = 240 mm?
15ml Long E = 884 m 15ml 15 ml Long E =805 m 15 ml 15 ml Leng E=116m 15 mII I
A54 m Long T e Lo T BE POSTE S8OURCE .‘
LEGENDE Synoptique général FO
== Fibre optique monomode 50/125 Parc éolien de 'Enclave 2
== | Oongueur tranchée FO
E4 E5 E6
\f Long E = 884 m f Long E = 805 m 15mi | | 15mi 15 mi

Long T=585%4m Lang T

rram

g T =86 m

MORCHIES X 697389 - Y 7003379 X 644905 - Y 2570494
MORCHIES ZD 43 E115 92 150 106 256 X 697995 - Y 7004183 X 645504 - Y 2571303
MORCHIES ZC 41 E115 22 150 103 253 X 698443 - Y 7004681 X 645948 - Y 2571805
LAS?:QGCOEL’J_RT ZH 32 E115 92 150 85 235 X 697955 - Y 7006167 X 645448 - Y 2573288
LAGNICOURT-
MARGEL ZH 41 E115 92 150 95 245 X 698471 - Y 7005622 X 645969 - Y 2572747
MORCHIES ZC 30 E115 92 150 g5 245 X 698894 - Y 7005161 X 646396 - Y 2572290
MORCHIES ZD 28 111 X 697429 - Y 7003412 X 644945 - Y 2570527
MORCHIES ZC 30 95 X 698909 - Y 7005117 X 646411 - Y 2572246
Types de tranchées :
COUPE TP1-1 COUPE CHE1-1 COUPE ACT<1-1 COUPE VC1-1
1 cable HTA + 1 FO 1 cable HTA + 1FO 1 cable HTA + 1 FO 1 céble HTA + 1FO
Sous Terrain privé Sous chemin d'exploitation Sous accotement Sous voie communale
ou terrain communal <4 1.00m de la chaussée
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LE BOIS DES ROMARLIERS

LA VOIE DE

Legende :

Surplomb des pales

Fondations
Mat

Plateforme de montage

b : Poste de livraison €lectrique
40 Chemin a créer S NNNNNNNNNN
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Chemin de cables (HTA + FO) —
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