Prélévement eaux résiduaires ponctuel 08/03/2018

Date de prélévement : 08/03/2018

Nom du Client : Communauté d’agglo. Béthune-Bruay Site : Déchetterie
Ouvrage : Décanteur-déshuileur. Localisation : Bruay-La-Buissiére

Point de prélévement :

Lieu et matériel de prélevement : Prélévement a l'aide d'une corde et d’un seau
Heure de prélevement : 15h05 Météo : Temps de pluie
Volume prélevé : 05-10 L

Ringage du matériel : 3 ringcages avec I'eau du site

Résultats analyses :

Parameétres d’analyses Unité Norme Résultats
DCO mg/I <300
DBO5 mg/I <100
MES mg/I <100
pH mg/I 5.5<x<8.5
Température °C <30
Hydrocarbures totaux mg/I| <10

Il apparait que les valeurs de rejet des eaux résiduaires issues du décanteur-déshuileur de la
déchetterie de Bruay-La-Buissi¢re, ne dépassent pas les limites de rejet au milieu naturel imposées
(art L35-8 du code de la santé publique).
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-18-1C-016612-01 Version du : 16/03/2018 Page 1/2
Dossier N° : 181005930 Date de réception : 08/03/2018
Référence dossier : Nom Commande : DECHETTERIE - BRUAY
Nom Projet: artois comm
Référence bon de commande : BDE 5802
N° Ech  Matrice Référence échantillon Observations
001 Eau de rejet/ Eau résiduaire  Déchetterie Bruay (1201) (voir note ci-dessous)

(1201) L'heure de prélévement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés a partir d'une heure de prélévement fixée
par défaut & midi.
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PHYSICO-CHIMIE

Résultat Unité

ICALN : Demande biochimique en oxygéne (DBO5) Prestation réalisée par nos soins NFEN  * 13 mg/l
ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-2202

Electrochimie - NF EN 1899-1
ICOTG : Demande chimique en oxygéne (DCO) Prestation réalisée par nos soins NF EN i 64 mg 02/
ISO/EC 17025:2005 COFRAC 1-2202

Volumétrie - NF T 90-101
1J010 : Matiéres en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/NEC % 54 mgll
17025:2005 COFRAC 1-2202

Gravimétrie [Filtre millipore AP40] - NF EN 872

PARAMETRES INDESIRABLES

Résultat Unité

LS00X : Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour
I'Environnement France (S1)

HS - GC/MS - Méthode interne

>C8-C10 <30.0 ugll

>MeC5-C8 <30.0 ugll

Somme MeC5 - C10 <60.0 ua/l
LS578 : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour i 0.66 mg/l

I'Environnement France (S1) NF EN ISO/NEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2

Willy Delbove

Coordinateur de projets clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de lincertitude associée au résultat. Tous les éléments de traabilité, ainsi que
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande. -

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements, des analyses terrain et des analyses des paramétres du contrdle sanitaire des eaux - portée détaillée de I'agrément
disponible sur demande.

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement dans les conditions de I'arrété du 27/10/2011.
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