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EAUX DE L'ARTOIS

SERVICE EAU
CONTROLES DES HYDRANTS

SOCIETE SITA 62950 NOYELLES GODAULT
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CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d’'eau Poteau Incendie N° : 1
Année de pose ?
farque FARM
3 du réseau ?

Date du controle 15/12/2017

Cantrdle D visuel
E\ﬁsuel avec mesures debilpression

Valeurs mesurées lors de I'essai

Pression statiqgue | Pression & 60 m¥h Débit 4 1 bar Dépit 4 gueule bée

45 Bar(s) 2 Bars) 77 m¥h 85 Mih

Dysfonctionnements constatés lors du contrdle

Accessibilite |:| bouche & clé |:
Coffre/bouchons I:] vannes |:
Quverturelfermeture I:I peinture E
Etanchéite |:| protection [
Yidange antigel D socle l:l

Commentaires : RAS

VEOLLA Bl - COMPAGNIE GENERALE DES EAUR
Eaux de 1'Anoss
Parc o' activités Les MWoulins
4 Fue Saint Louis - G2330 LENS
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CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Annge de pose ?
Maraue PAR
{ du réseay T

Date du contrife 15/12/2017

Contrdle

‘:' visugl -

Evisuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées jors de I'essai

Poteau Incendie N° : 2

Pression statique

Pregsion & 80 m'h

Débit & 1 bar

Débit a gueuls bée

41 Bars)

1.7  Bar(s)

——

71 mih

B4 M

Dysfonctionnements constatés lors du contrble

Accessihitite

Coffre/bouchons

]
[]

Ouverture/fermeture D

Etanchaité

Yidange antigel

L]
]

Commentaires : RAS

bouche & clé
Vannes
peinture
protection

SOG|e
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VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Eaux cle MAmais

Farc d'sctiviles Las hhoali
ARy Baint ouis - B30 L ENS
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CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Annge e pose ?
| Marque FAM
& du réseay ?

Date du controle 15/12/2017

Controle

D visuel

Visuel avec mesures débitpression

Valeurs mesurées fors de Fessai

*-

Poteau Incendie N* : 3

Pression statique

Pression 4 80 m*h

Dé&bilt & 1 bar

Débit & gueule bée

4 Bar(s}

1.1 Bars)

62 m%h

71 M¥h

Dysfonctionnements constatés lors du contréle

Accessibilié

L]

Coffre/bouchaons I___I
Ouvertureffermature D

Etanchaite

L]

Vidange antige| D

Commeantaires : RAS

bouche & cl&
vannes
peinture
protection

sacle

L]

VEOLIA EAU - COMPAGHIE GENERALE DES EALY

Eaux da 'Arigis
Farg dactivites Les Maulins

3 Rue Saint Louis - 82300 LENS
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CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau Poteau Incendie N° : 4
Année de pose ?
Marque PAR
@ du réseay 7

Date du contréle 15/12/2017

Contrale D visuel
E‘ﬂsuel avet mesures débitfpression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique | Pression a 60 m¥h Déhit 4 1 bar

Debhit a gueule bae

4.2 Bars) 15 Bars) 8% mh

79 M

Dysfonctionnements constatés lors du contrdle

Accessibilile D bouche & cié D
Coffre/bouchons D yannes D
Ouverture/fermeture D peinture |:’
Etanchaite D pratectian D
Vidange antigel D Socle D

Commentaires : RAS

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE 5 =,

Edurx Je '

Far d'activites Les Licel e
3 Rue Sainl Louis - 020 1S




() veertin

CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Annee de pose ?
Margue o F AR
& du reseau 7

Date du contréle 15/12/2017

Controle

D wiglgt

Visuei avec mesures débit/prassion

Valeurs mesurées lors de I'essai

Poteau IncendieN° : 5

Pression statique

Pression & 60 m¥h

D&hit & 1 bar

Déhit a gueuls bée

d 1 Bar(s)

1.4 Bar(s}

B5 m¥h

7T M3

Dysfonctionnements constateés lors du contrile

Acceszibilige

Coffrerbouchons

L]
]

Ouverture/fermetura D

Efancheaité

Yidange antige!

L]
L]

Commentaires : RAS

houche a glé
VAMNNES
peinture
proteciion

socle

VEOLIA EAL - COMPAGNIE GENERALE DES EAU..

EREEN

Ay de 'Madnis
Pare dactiviles Les adoolins

3R Sain Lay = -

D2ACD LERE
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Caractéristigues du point d'eau

Annéz de pose 7
Marque EAYARD
@ du rézeau 7

Date du contrale 15/12/2017

Cantrble

D visuel

@Vmuel gvec mesures dabit/pression

Valeurs mesurées lors de |'essai

CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Poteau Incendie N® : b6

Pression statique

Prassicn 3 80 m¥h

D&bit 4 1 bar

Débit & guenle bée

39 Bar(s)

1 Barls)

g0 mfh

8% Mah

Dysfonctionnements constates lors du contréle

Accessibilite

L]

Cofirefbouchons l:l
Quvertureifermeture D

Eilancheite

[]

Widange antigel D

Commentaires : RAS

bouche a clé
yannes
peinture
protection

sacle

ERRER

VEOLIA EAY - COMPAGRNIE GENERAL Y SEL L.

B ole 'Auncs
Eare d'ack iy Los e

3 Rue Saii Loz - G500
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CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Année de pose 7
Maraque FAM
& oy réseau ?

Contréle D viguel

g\ﬁsuel avec mesues debilfpression

Date du contrale 15/12/2017

Valeurs mesurées lors de 'essai

Poteau Incendie N* : 7

Pression statique

Pression & 60 m%h

Débit 4 1 bar

Débit & gueuke bbe

445 Bans)

14 Bar(s)

BT  mYyh

73 Mith

Dysfonctionnements constatés lors du contrdie

Accessibilité []

Coffre/bouchons [:I
Duverture/ferneture ‘:I

Etanchéte D

Vidange antigel I:]

Commentaires : RAS

Bouche a cle
Yannes
peinture
profection

soche

L]

VEOLA EAU - COMPAGRIE GENERALS DES Eit.

Zavs e gricgs

Fave actvilgs Las oo, e
FRUe Saing | ous - 62300 ¢ i

e
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CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Annee de pose ?
Margue Fahk
@ du réseauy ?

Date du contrdle 15/12/2017

Controle

D visuel

Visuai avec mesures deébil/pression

Valeurs mesurées fors de 'essai

Poteau Incendie N° :8

Pression statique

Pression a 60 m*h

Dénit & 1 bar

Débit 4 gueule bée

41 Bar(s)

— - .._.I'_

16 Barig)

1 mih

84 Mih

Dysfonctionnements constatés lors du contrdle

AcoessiDlite

[]

Cofrsfbouchons I:I
Ouverture/fermeture D

Etanchaita

[ ]

Vidange antigal D

Commentaires ;: RAS

bouche a cle
Yannes
peinture
protection

soce

ERERR

VEQLIAEAU - COMPAGNIE GENERALE DES B

Eaux de Mo

Fart stactivites Les Moolifs

S Rber Saint Louis

S BA30 LERE




