
AGRI METHA LYS, 62 LILLERS

21/07/2017 Plan des zones ATEX 1/2

Puits de condensats : Zone 2 à l’intérieur du puits
Zone 2 à l’extérieur du puits dans un rayon de 3 m

Soupapes post-digesteur et digesteurs : Zone 2 dans un rayon de 3 m
(dans la zone 2 : zone 1 dans un rayon de 1 m)

   

      



AGRI METHA LYS, 62 LILLERS

21/07/2017 Plan des zones ATEX 2/2

Post-digesteur : Zone 2 de rayon 3 m autour de la membrane

Digesteurs : zone 2 de rayon 3 m autour de la membrane

 

  


