Amenée d’air porte sectionnelle
3.00mx3.00m

Amenée d’air porte sectionnelle
3.00mx3.00m

Amenée d’air porte sectionnelle
3.00mx3.00m

Amenée d’air porte sectionnelle
4.00mx5.00m

Amenée d’air porte IS
1.00mx2.10m

EN ATTENTE DES SORTIES DE TOITURE

D ECRAN DE CANTONNEMENT & +6.8

. MUR COUPE FEU

Tableau des EEP
rep | nb | Surface Section @ EEP Type @ DEP | Hauteur
1 (10| 270m* |NORMALE 160 |TRONCO| 160 8,3
2|2 | 135m* [MAJOREE 140 |TRONCO| 140 8,3
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Amenées d’air :

COUVERTURE CANTON 1 34SR
Pente (%) 3,10 Coef. 1,0005
Longueur (m) 30,45 en degrés 1,7756
largeur (m) 45
Hauteur (m) 9.3 |type Panne | Béton
Isolant (mm) 140
Surface Pleine (plan horizontal) 1370,25 m?
Surface Pleine (suivant rampant) 1370,91 m?
Surface Utile (hors ouverture) 1298,91 m?
Rep.Ouverture |Longueur (m) [largeur (m) |Qte S totale (m?)
1 2 3 12 72
COUVERTURE CANTON 2 34SR
Pente (%) 3,10 Coef. 1,0005
Longueur (m) 35,55 en degrés 1,7756
largeur (m) 45
Hauteur (m) 9.3 type Panne Béton
Isolant (mm) 140
Surface Pleine (plan horizontal) 1599,75 m*
Surface Pleine (suivant rampant) 1600,52 m?
Surface Utile (hors ouverture) 1516,52 m?
Rep. Ouverture | Longueur (m) |largeur (m)  |Qte S totale (m?)
1 2| 3 14] 84

3 portes de quais 3.00x3.00m soit 27m?
Une porte sectionnelle 4.00x5.00m soit 20m?
4 1S 1.00x2.10m soit 8.4m?

Soit un global amenée d’air de 55.40 m? pour une surface utile

d’exutoire du plus grand canton & 32.64m? (4.08m? x 8 exutoires)
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