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VOLMA SAS Route de Fouquières 62440 Harnes 

 

DESENFUMAGE HALL1  

HALL2 RdC  

HALL1  

HALL5  

Armoires Commande 
Désenfumage Hall 1 

Exulames 
éxistants 

Maçonnerie 
Parpaing 

Partie 
TTS 

1155m² 

 
 

            R.I.A 

            

            Commande de désenfumage 
 

            Porte Coupe-Feu 2H 
 

            Exulames éxistants (7) 
 

 

            Maçonnerie Parpaing 

LEGENDE 

       

   

      

 

Vers le HALL 5 

   

      

Version Existante 
Surface Utile d’Evacuation 

Totale : 11.55m² 
Soit 1% 

 
=> Demande 

d’Aménagement Voir PJ N°7 


