
Desenfumage HALL1 1 MEC 23-07-2020 

VOLMA SAS Route de Fouquières 62440 Harnes 

 

DESENFUMAGE HALL1  

HALL2 RdC  

HALL1  

HALL5  

Armoires Commande 
Désenfumage Hall 1 

Exulames 
éxistants 

Maçonnerie 
Parpaing 

Partie 
TTS 

1155m² 

 
 

            R.I.A 

            

            Commandes de désenfumage 
 

            Porte Coupe-Feu 2H 
 

            Exulames éxistants (7) 
 

            Exulames à poser (11) 
 

            Ecran de cantonnement à poser 

 

            Maçonnerie Parpaing 

LEGENDE 

       

   

      

 

Vers le HALL 5 

   

      

Ecran de 
cantonnement 

Exulames 
à poser 

Principe  
Mise en conformité désenfumage  

1% => 2% 
Dmde Aménagement 

Pièce Jointe N°7 


