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CHAUSSEE RESERVOIR
GNT 40 % DE VIDE
ép = 40 cm  S = 1050 m²
Vu = 168 m3

CHAUSSEE RESERVOIR
GNT 40 % DE VIDE
ép = 40 cm  S = 350 m²
Vu = 56 m3

DRAIN

CUVE DE RECUPERATION
DES EAUX D'INCENDIE

TRANCHEE DRAINANTE
SAUL 95% DE VIDE

CUVE DE RECUPERATION
DES EAUX D'INCENDIE
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V = 500 m3

V = 550 m3

Bassin à ciel ouvert
S = 560 m²
Fe d'arrivée = 18.00
Fond du bassin = 17.40
Altitude de remplissage = 17.90
Vu = 280 m3

Bassin à ciel ouvert
S = 1060 m²
Fe d'arrivée = 18.00
Fond du bassin = 17.40
Altitude de remplissage = 17.90
Vu = 530 m3

S = 167 m²
Fe = 16.90
Vu = 79 m3
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