
S: 29.90 m²
Patio sud

S: 195.76 m²
Terrasse

S: 154.16 m²
Réfectoire 75 pl.

S: 23.74 m²
Prépa.

S: 127.97 m²
Vestiaires H

S: 20.04 m²
Resp.RH + Juriste

S: 20.02 m²
Réunion

S: 13.00 m²
Bureau RH - stagiaire
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S: 13.02 m²
Dir. QHSE

S: 12.68 m²
Sanit. H

S: 9.55 m²
Sanit. F

S: 18.02 m²
B. Direction

S: 13.51 m²
Resp IT

S: 22.44 m²
Partagé DEV

S: 15.02 m²
Crtl Gest. Indus

S: 10.50 m²
Stock. IT
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S: 95.99 m²
Accueil / Attente / Showroom

S: 64.65 m²
Grande salle de réunion 01

S: 29.74 m²
Formation

S: 10.23 m²
Sanit. F

S: 16.12 m²
Sanit. H

S: 52.52 m²
Open Space RD

S: 29.71 m²
FAB LAB

S: 13.04 m²
Juriste
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S: 13.12 m²
Resp. Fin.Gpe & Usi.

S: 24.61 m²
Cafetariat

S: 17.80 m²
DAF Gpe

S: 13.07 m²
DAF europe

S: 17.70 m²
DRH Gpe

S: 18.07 m²
COO

S: 18.23 m²
Président

S: 11.70 m²
Archives RH / DAF
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S: 10.58 m²
Repro

S: 13.02 m²
Resp. RD

S: 16.43 m²
Réunion 1

S: 6.01 m²
Bulle 2

S: 6.02 m²
Bulle 1

S: 15.76 m²
B. part. MARK/COM

S: 18.92 m²
8 Bur. de Pass.

S: 7.31 m²
Bulle 3

S: 13.25 m²
B. Resp. COM

S: 13.16 m²
Dir. contr. gest.

S: 8.55 m²
Stock MARK

S: 16.42 m²
Réunion 2

S: 12.84 m²
WC F

S: 12.84 m²
WC H
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S: 13.02 m²
DPI

S: 13.02 m²
DSI

S: 126.51 m²
Circu. haute

S: 34.21 m²
Passerelle

S: 35.83 m²
Passerelle

S: 13.02 m²
Resp. Aff. régl.
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S: 49.88 m²
Vestiaires F

S: 16.12 m²
Sanit. F

S: 10.14 m²
Sanit. H
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Grande salle de réunion 02

S: 5.72 m²
Onduleur

S: 10.18 m²
Cafétariat

S:
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S: 10.02 m²
Pause
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S: 13.02 m²
Dir. RD

S: 1.51 m²
GV

S: 1.01 m²
GV

S: 1.41 m²
GV
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S: Pièce superflue
Sas Belvédère

S: 121.73 m²
Mezzanine

S: 15.76 m²
Sus

S: 35.63 m²
Stock P

Locaux a risques moyens

- mur, sol et plafond CF 1H
- Bloc portes CF 1/2h muni de ferme-porte

Locaux a risques important

- mur, sol et plafond CF 2H
- Bloc portes CF 1h muni de ferme-porte

Locaux a risques incendie sous la rubrique ICPE 2560

• Murs extérieurs REI 90 
• Murs séparatifs REI 90
• Planchers/sol REI 90
• Portes et fermetures EI 90
• Surface utile d'ouverture ≥ 2 % superficie 

Locaux a risques incendie sous la rubrique ICPE 2561

• Murs extérieurs REI 120 
• Murs séparatifs REI 120
• Planchers/sol REI 120
• Portes et fermetures EI 30
• Surface utile d'ouverture ≥ 2 % superficie 

Locaux a risques incendie sous la rubrique ICPE 2565

• Murs extérieurs REI 120 
• Murs séparatifs REI 120
• Planchers/sol REI 120
• Portes et fermetures EI 30
• Surface utile d'ouverture ≥ 2 % superficie 
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