
DETECTION INCENDIE ET DM (2 BUS)

EAE 01

Variation 24V 225W COF38 Batt 38Ah

Chubb

S E C U R I T E

CENTRALE UTI.COM

B01

R2V 3G2.5

Chubb

S E C U R I T E

FEU

DERANGEMENT

SYSTEME BATTERIES

DEFAUT LIAISONS

DEFAUT SECTEUR

Chubb

DEFAUT SYSTEME

HORS SERVICE

SOUS TENSION

TEST

ESSAI

SIGNALISATIONS

7

BILAN

SIGNAUX SONORES

ARRET

CMSI.com

MENU

0 Code

8

1

REARMEMENT EVENEMENTS

4 5 6

9

CR1 2x1.5mm²

CR1 2x1.5mm²

2 3

EVACUATION

ALARME

DERANGEMENT/HS/TEST

VEILLE RESTREINTE

BOITIER REPARTITION

6 DEPARTS FUSIBLES

1A RAPIDE CR1 2x1.5mm²

01 / 01 / 14 00 : 00 : 00 1
ZA01

CR1 2x1.5mm²

CR1 2x1.5mm²

Matériel

d'Incendie

Certifié

ECS/CMSI

Alimentation Secteur

Depuis TGBT Principal

Régime TT TN ou TNs

VEP-A00 VEP-A00

Protection Différentielle 30mA

230 VAC 16A

SEPTAM

FEU:

1p9/10 CR1

DERANGEMENT:

1p9/10 CR1

BUS N°1 RETOUR

CR1 1p8/10e

BUS N°1 DEPART

CR1 1p8/10e

VEP-A00 VEP-A00

M501
ICC M501

Ligne principale rebouclée (LP)

- 1 paire 8/10e CR1 sans Ecran

- 99 points maxi DA ou DM avec un total de 128points au global

- Longueur Maxi 1600m aller-retour (dérivations comprises)

- Longueur portée à 2000m aller-retour en CR1 2x1.5mm²

M501 M501
ICC

M501
ICC

M501
ICC

BUS N°01 6000m² max

CELLULE 1 et 2

R2V 3G2.5 R2V 3G2.5

Boite BR1

EVACUATION

BUS N°2 DEPART

CR1 1p8/10e

CR1 2x1,5mm²

BR xxx

105
105

105 105 90
90

Bureaux

 + Cellule 1

105
105

3,9kΩ

ZA01

CR1 2x1,5mm²

Sanitaire

+

 vestiaire

BUS N°2 RETOUR

CR1 1p8/10e

CR1 2x1.5mm²

B01

BOITIER REPARTITION

6 DEPARTS FUSIBLES

1A RAPIDE CR1 2x1.5mm²

CR1 2x1.5mm²

VEP-A00 VEP-A00

M501
ICC M501

Ligne principale rebouclée (LP)

- 1 paire 8/10e CR1 sans Ecran

- 99 points maxi DA ou DM avec un total de 128points au global

- Longueur Maxi 1600m aller-retour (dérivations comprises)

- Longueur portée à 2000m aller-retour en CR1 2x1.5mm²

M501 M501
ICC

BUS N°02 6000m² max

CELLULE 3 + BUREAUX

C -

A MAJ - PLAN IND A

B    Dossier des ouvrages exécutés

-

27/06/22

0    CREATION

Ind. Modifications

-

-

-

-

27/09/21 JLF PCZ

Date Des. Val.

-

CELLULES LOGISTIQUES BREBIERES

N° affaire

SYC_01

SYNOPTIQUE INCENDIE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

1/1

-

A3

N° Plan     Folio Ech. Fmt

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

F
e

u
 
e

t
 
D

é
r
a

n
g

e
m

e
n

t

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

F
e

u
 
e

t
 
D

é
r
a

n
g

e
m

e
n

t

D
é
f
a
u
t
 
S

e
c
t
e
u
r

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

D
é
f
a
u
t
 
S

e
c
t
e
u
r

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

U
T

I
L

 
1

C
R

1
 
2
x
1
.
5
m

m
²

U
T

I
L

 
2

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

D
é
f
a
u
t
 
B

a
t
t
e
r
i
e

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

D
é
f
a
u
t
 
B

a
t
t
e
r
i
e

C
R

1
 
2
x
1
.
5
m

m
²

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

F
e

u
 
e

t
 
D

é
r
a

n
g

e
m

e
n

t

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

F
e

u
 
e

t
 
D

é
r
a

n
g

e
m

e
n

t

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

F
e

u
 
e

t
 
D

é
r
a

n
g

e
m

e
n

t

C
R

1
 
1
P

9
/
1
0

F
e

u
 
e

t
 
D

é
r
a

n
g

e
m

e
n

t

N

F

90
90

3,9kΩ

3,9kΩ

Cellule 2

+

Cellule 3

Tel :  03 20 46 27 64
contact@electricite-guidez.fr

 Courant Fort / Courant Faible
Parc d'activité du Dronckaert II
190, rue de la Latte Prolongée

59223 RONCQ
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