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RÉSEAU INCENDIE

POTEAU INCENDIE (distance de séparation : <150m)

AEP

PI

RÉSEAU ARRIVÉE EAU POTABLE

MUR  REI 120 / ECRAN THERMIQUE REI 120

INC

COMMANDE  DESENFUMAGE LANTERNEAUX

< 100m

AIRE DE MISE EN STATION DES

ECHELLES  AERIENNES (dim : 7m x 10m)

RIA

TOUTES CELLULES ACCESSIBLES PAR 3 PI

 SITUÉS A MOINS DE 100m

(débit disponible = 270m³/h)

AIRE D'ACCES AU POTEAU INCENDIE (dim : 4m x 8m)

ECHELLE
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PLAN DE SECURITE 

ANNEXE 1

ECRAN THERMIQUE REI 120 EN PARTIE BASSE


